
 

 

  Instructiuni montaj  

Kit fotovoltaic 12V 

 

 

1. Se conecteaza bornele acumulatorului la controllerul de incarcare folosind cablurile 

de 6mm pe intrarea „battery” respectand polaritate (+ rosu / - negru) 

2. Se conecteaza consumatorii de 12V la controllerul de incarcare pe iesirea „load” 

respectand polaritarea 

3. Se mufeaza cablurile solare de 4mm la un capat folosind setul MC4 (MC4 „tata” 

pozitiv se cupleaza pe cablul negru/albastru iar cel „mama” negativ se cupleaza pe 

cablul rosu) 

4. Se conecteaza capatele libere ale cablului solar de 4mm la intrarea controllerului 

„PV” respectand culorile cablului (rosu +, negru/albastru -) 

5. Se cupleaza mufele MC4 de la panou cu cele montate pe cablu. 

6. Se verifica cu un aparat de masura tensiunea de la fiecare sectiune a controllerului. 

 

Observatii: 

In cazul utilizatii unui Invertor acesta se leaga direct la bornele acumulatorului, nu la 

iesirea din controller. 


